
 

 

 

КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» в ответ на ваш запрос от 31.05.2023 № 

информирует Вас, о том, что выявленные в ходе проверки нарушения требований пожарной 

безопасности устранены: 
 

№ 

п/п  

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с 

указанием конкретного места выявленного нарушения 

Подтверждающие 

документы 

Срок  

устранения 

нарушения 
обязательных 

требований 

пожарной 
безопасности 

Отметка 

о 

выполнен

ии  

1.  Перед наружными дверями (западная и восточная 

стороны) горизонтальные входные площадки 

выполнены глубиной менее 1,5 ширины полотна 

наружной двери (по факту – 1,2 ширины). 

Акт от 

25.04.2023, 

Договор от 

19.04.2023 

30.05.2023 выполн

ено 

2.  Ширина лестничных маршей (западная и восточная 

стороны) в здании заужена, установленными новыми 

ограждениями с перилами, по факту от 1,08 м. до 1,1 

м., что менее 1,2 м.  

Фотоотчет 30.05.2023 выполн

ено 

3.  Высота ограждений лестниц (западная и восточная 

стороны) в лестничных клетках менее 1,2 метра (по 

факту 0,96 метра). 

УПД № 2063 от 

19.09.2022, 

договор от 

01.09.2022 

30.05.2023 выполн

ено 

4.  В вестибюле первого этажа применены отделочные 

материалы для потолка и стен с показателями 

пожарной опасности выше КМ2 (не предоставлена 

документация, подтверждающая показатели 

пожарной опасности примененных материалов). 

Договор 2305/1-

2023 от 

23.05.2023 

30.05.2023 выполн

ено 

5.  В помещении общего коридора второго этажа 

здания («Коворкинг.Шахматы.Проект»), применены 

отделочные материалы для стен и потолка с 

показателями пожарной опасности выше КМ3 (не 

предоставлена документация, подтверждающая 

показатели пожарной опасности примененных 

материалов). 

Договор 2305/1-

2023 от 

23.05.2023 

30.05.2023 выполн

ено 
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6.  В актовом зале (фактическая вместимость и 

вместимость по проекту - 100 человек), на втором 

этаже здания, применены отделочные материалы 

для стен и потолка с показателями пожарной 

опасности выше КМ2 (не предоставлена 

документация, подтверждающая показатели 

пожарной опасности примененных материалов). 

Договор 2305/1-

2023 от 

23.05.2023 

30.05.2023 выполн

ено 

7.  Ширина эвакуационных выходов (западная и 

восточная стороны) из общего коридора второго 

этажа здания в лестничные клетки составляет менее 

1,2 метра (по факту ширина 1 метр). 

Акт № 13 от 

26.04.2023, 

договор от 

01.03.2023 

30.05.2023 выполн

ено 

8.  Чердак здания используется для хранения 

различных предметов в том числе горючих (не 

убран строительный мусор и старый шифер). 

Перенос до 

29.05.2024, 

Письмо ОНД от 

26.05.2023 №док 

3151 

30.05.2023 выполн

ено 

9.  Кровля здания с уклоном более 12 процентов и 

высотой от уровня земли до карниза более 7 метров 

(по факту 7,9 метра) не оборудована ограждениями 

в соответствии с требованиями СП4.13130.2013 

Перенос до 

29.05.2024, 

Письмо ОНД от 

26.05.2023 №док 

3151 

30.05.2023 выполн

ено 

10.  На втором этаже запоры на дверях эвакуационных 

выходов из актового зала в коридор, не 

обеспечивают возможность их свободного 

открывания изнутри без ключа, имеется 

возможность их закрытия на ключ (установлены 

врезные замки). 

УПД № 201 от 

29.11.2022, 

договор №147 от 

28.11.2022 

30.05.2023 выполн

ено 

11.  На 1 и 2-м этажах на дверях, отделяющих 

лестничные клетки от коридоров, устройства для 

самозакрывания эксплуатируются в разобранном 

состоянии. 

Фотоотчет 30.05.2023 выполн

ено 

12.  На 1-м этаже в кабинете «Хайтек» у электрощита на 

расстоянии менее 1 метра, допускается размещение 

мебели. 

Фотоотчет 30.05.2023 выполн

ено 

13.  На 2-м этаже в мастерской у электрощита на 

расстоянии менее 1 метра, допускается размещение 

мебели, строительные материалы. 

Фотоотчет 30.05.2023 выполн

ено 

 

Приложение: 

Фотоотчет, акты выполненных работ и договоры на 57 листах. 

 

С уважением, КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» 

 

 

 

Директор      Я.А. Пивоваров 
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